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1.1 ÚVOD 

Cílem tohoto návodu je poskytnout co nejvíce informací pro bezpečnou instalaci, uvedení do provozu a používání tohoto zařízení. Vzhledem 
k tomu, že se naše výrobky neustále vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na změnu tohoto návodu bez předchozího upozornění. 
 
1.2 ZÁRUKA 
 
Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je 
dle platných právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se 
vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje. 
 
Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:

• nevhodným použitím a projektem
• nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
• při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
• chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
• nesprávnou obsluhou
• neodborným zásahem do přístroje
• demontáží přístroje
• použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
• opotřebením způsobeným běžným používáním
• zásahem třetí osoby
• vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:
• údaje o reklamující firmě
• datum a číslo prodejního dokladu
• přesnou specifikaci závady
• schéma zapojení a údaje o jištění
• hodnoty naměřené při spuštění zařízení

• napětí
• proud
• teplota vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy UNIVENT CZ s.r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je 
výhradně na rozhodnutí servisu firmy UNIVENT CZ s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neopráv-
něné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana. 
 
Záruční podmínky 
 
Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotech-
nickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí 
být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Zařízení musí být zaregulováno na projektované vzduchotechnické parametry. Při 
spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě re-
klamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí 
revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace. 
 
Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzducho-
technického zařízení. 
 
Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporuše-
nost zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje 
na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení 
a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje nelze vyloučit 
zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před 
objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

1.3 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
 
Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za vady vzniklé:

• nevhodným používáním
• běžným opotřebením součástek
• nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu uvedených v tomto návodu
• použitím neoriginálních součástí

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
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2. TECHNICKÉ INFORMACE

Rekuperační jednotky řady RDCD 25 musí být instalovány a provozovány v souladu s informacemi uvedenými v rámci tohoto návodu. Dodržová-
ní těchto základních pokynů je předpokladem pro eliminaci nebo snížení doby prostojů způsobených poruchami nebo nepředvídanými anomáli-
emi, zvýšení životnosti komponentů a tím i celé jednotky a snížení nákladů na údržbu.

1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Dodržením tohoto návodu by nemělo vzniknout žádné riziko týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souladu se směrnicemi ES 
(s označením CE). Totéž platí pro ostatní výrobky použité v zařízení nebo při instalaci. Následující upozornění považujte za důležité:

• dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zařízení či k poškození zdraví osob
• technické informace uvedené v tomto návodu nesmějí být měněny
• je zakázáno zasahovat do motoru zařízení
• aby zařízení vyhovovalo směrnicím ES, musí být připojeno k elektrické síti v souladu s platnými předpisy
• zařízení musí být nainstalováno takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít ke kontaktu s jakoukoliv 

pohyblivou částí a/nebo částí pod napětím
• zařízení vyhovuje platným předpisům pro provoz elektrických zařízení
• před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné jej vždy odpojit od napájení
• při manipulaci či údržbě zařízení je nutné používat vhodné nástroje
• zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které je určeno
• toto zařízení nesmí používat děti mladší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo ne-

dostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly dostatečně poučeny o bezpečném 
používání zařízení a u nichž nemůže dojít k pochopení rizik s tím spojených

• uživatel musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti
• čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru

! POZOR!
Nepoužívejte zařízení v prostorech, kde se nachází toxické výpary, hořlavé prvky, v prostředí s vysokou korozní agresivitou 
nebo s vysokých obsahem olejových částic. Zařízení není určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).

14 IT ENG

0. GENERAL INFORMATION
The heat recovery units series RDCD 2.5 must be installed and operated in accordance with the requirements con-
tained in this manual. 
The strict observance of these simple and basic instructions is a prerequisite for: 
Eliminate or reduce downtime due to faults or unforeseen anomalies; 
Increasing the life of the components and the entire unit; 
Decrease the costs of maintenance.  
MACHINE DOES NOT SUITABLE FOR WORK ENVIRONMENT IN WITH EXPLOSIVE ATMOSPHERE AND IN ENVIRONMENTS 
WITH HIGHLY CORROSIVE AGENTS.

COMPONENTS OF THE MACHINE

RDCD 2.5 RDCD 2.5 H

Nominal air flow MC/H 250 300

Noise radiated to 2 meters DBA 42 45

FANS (DATA FOR EACM FAN)

Installed power (W) 33 68

Round (1/MIN) 2970 4000

Current (A) 0,2 0,5

Rated voltage (V) 230 230

Frequency (HZ) 50 50

Speed (nr) 1 1

FILTERS

Efficiency Standard G4 G4

Efficiency Optional F7 F7

REGULATOR RE RE

( )

GENERAL TECHNICAL DATA TABLE
RDB

fi ltr G4

fi ltr F7 (volitelný)

fi ltr G4

ventilátor

protiproudý plastový
výměník ventilátor
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2.1 ROZMĚRY

2.2 TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ jmen. průtok
[m3/h]

otáčky*
[min-1]

příkon*
[W]

proud*
[A]

napětí
[V]

max. teplota
[°C]

hmotnost
[kg]

RDCD 25 160 3700 27 0,27 230 40 10
* 1 ventilátor

2.3 TYPOVÝ ŠTÍTEK 
 
Každá větrací jednotka řady RDCD je vybavena 
typovým štítkem obsahující veškeré informace po-
třebné a její identifikaci. Při konzultaci a komunikaci 
s naší společností ve věci týkající se Vašeho instalo-
vaného zařízení mějte vždy k dispozici data uvedená 
na typovém štítku, což nám umožní identifikovat 
zařízení a usnadní odhalení případného problému.
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typ jednotky

sériové číslo

kód ventilátoru

výkon (kW)

proud (A)

napájecí napětí (V/f - Hz)

UNITÀ TIPO
UNIT TYPE

NUMERO SERIE
SERIES NUMBER

CODICE VENTILATORE
FAN CODE

POTENZA INSTALLATA
POWER INPUT (Kw)

CORRENTE ASSORBITA
OPERATING CURRENT           (A)

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY   (V-F/PH - HZ)

www.brofer.it

SUP

ODA ETA

EHA

SUP – přívod
ODA – sání
ETA – odtah
EHA – odpad
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3. ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST
 
Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno zařízení odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat 
zejména ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2190 a ČSN 33 2000-5-51. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a 
vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50-51/1978 Sb. 
 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500. Po dobu provozování 
je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500. 
 
 
3.1 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
 
Na typovém štítku jsou uvedeny veškeré potřebné parametry, jako je hodnota napětí, spotřeba elektrické energie a maximální hodnota proudu 
odebíraného ventilátory. Veškeré práce týkající se elektrické instalace smí být prováděny pouze osobou k tomu způsobilou a řádně proškolenou.

! POZOR!
Za bezpečnostní opatření jako je ochrana před zkratem, proudovým přetížením nebo kontaktem s živými částmi zařízení je 
plně zodpovědná osoba provádějící instalaci zařízení.

žlutozelenýžlutozelený

regulátor
otáčekčervenýčervený

žlutýžlutý

modrýmodrý

m
od

rý

m
od

rý
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ěd

ý

hn
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N

L

EC motor EC motor

zadní pohled přední pohled

m
odrý - zem

žlutý - signál

červený - +10 V
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4. MONTÁŽ
 
Montáž a uvedení zařízení do provozu (včetně montáže VZT potrubí) musí být provedena osobou k tomu způsobilou a řádně proškolenou. Při 
montáži zařízení je nutné jej umístit tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření servisních dveří a výměnu filtrů. Zároveň musí být zajištěn 
dostatek prostoru pro přístup k prokabelování a zapojení ventilátorů. Instalace jednotky je možná pouze v horizontální poloze. Při montáži a 
výběru místa montáže je nutné zohlednit rozložení zátěže způsobené zavěšením jednotky. Proto je vhodnost/nevhodnost zvoleného místa dopo-
ručeno konzultovat se statikem. 
 
 
4.1 ZVEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Větrací jednotka by měla být při nakládání, vykládání a přepravě v horizontální poloze, aby byla zajištěna její stabilita. Pro manipulaci se za-
řízením je možné použít vysokozdvižný nebo paletový vozík. Zvolené zvedací zařízení musí vždy disponovat dostatečnou nosností, aby bylo 
schopné unést celou váhu jednotky. V průběhu manipulace se zařízením postupujte s maximální opatrností a vyvarujte se kolize s případnými 
překážkami. Větrací jednotky řady RDCD jsou dodávány v jednom celistvém kartonovém balení, které chrání zařízení pouze před vniknutím pra-
chu a poškozením povrchové vrstvy. V průběhu přepravy by mělo být zařízení na místě, kde je chráněno před negativním působením venkovního 
prostředí, jako je déšť, vlhkost atd. V průběhu manipulace se zařízením se držte lokálních bezpečnostních nařízení a postupujte s maximální 
opatrností, v opačném případě může dojít k vážnému poškození zařízení a k újmě na zdraví zúčastněných osob. 
 
 
4.2 SKLADOVÁNÍ 
 
Zařízení je možné skladovat pouze v prostorech bez zvýšeného výskytu vlhkosti, teplota okolního vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí od 
0 do 40 °C. V průběhu skladování musí být zařízení chráněno před negativními vlivy venkovního prostředí, jako je například déšť. Neumisťujte 
zařízení poblíž žádného zdroje tepla a na místa, kde by bylo exponováno přímému zdroji slunečního záření.

4.3 UPEVNĚNÍ

strop

závěsné tyče

závěsné tyče

závitová tyč

200

20
0

servisní prostor6

1. SICUREZZA GENERALE
La BROFER S.R.L. considera la sicurezza e il buon funzionamento del prodotto solo se e l’alimentazione del luogo di 
installazione e l’impianto elettrico a servizio sono conformi alle norme vigenti e se il prodotto è utilizzato e installato 
secondo le norme di seguito descritte.

2. AVVERTENZA PER IL SOLLEVAMENTO
Il carico, sia nella fase di carico che di scarico, dovrà essere sollevato sempre dalla base del prodotto mediante gru o 
carrello elevatore con portata adeguata al peso da sostenere, non capovolgere ne posizionarlo sui fianchi e sottoporlo 
a urti violenti. Il prodotto è fornito con apposito imballo protettivo che ne garantisce soltanto un riparo da polvere ed 
eventuali graffi superficiali, si consiglia di proteggerlo dagli agenti atmosferici. Adottare tutte le precauzioni previste 
dalle norme di sicurezza per evitare possibili danni a persone o cose.

3. AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE
La messa in opera della macchina, nonché gli appositi collegamenti elettrici e i raccordi alle canalizzazioni dovranno 
essere eseguiti da tecnici specializzati nel settore. La macchina necessita inoltre di uno spazio circostante privo di 
ostacoli e che ne consenta l’agevole apertura delle portine di ispezione nonché lo spazio sufficiente per l’estrazione 
dei filtri e il cablaggio elettrico dei ventilatori. Di seguito viene riportato possibile modalità di staffaggio dell’unità 
di recupero calore. Evidenziamo che i punti di ancoraggio ed il dimensionamento delle staffe deve essere effettuato 
di volta in volta in relazione della situazione impiantistica ed a un dimensionamento statico e dinamico del sistema. 

SOFFITTO

BARRA DI SOSPENSIONE

BARRA FILETTATA

IT ENG
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4.4 PŘIPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU 
 
Na odvod kondenzátu musí být připojen vhodný sifon zamezující prostupu pachů. Při instalaci je nutné zajistit dostatek prostoru, aby bylo mož-
né připojit sifon bez užití síly. Hadice pro odvod kondenzátu musí být instalována se sklonem (gravitační odvod kondenzátu), v opačném případě 
nebude plnit svůj účel. Hadice pro odvod kondenzátu by měla být ideálně rovná nebo alespoň bez ostrých ohybů. 
 
Pokud je kondenzát odváděn přímo a odvod není připojen k centrálnímu odpadnímu potrubí, může vlivem podtlaku docházet k nasávání vzdu-
chu z venkovního prostředí. Nasávaný vzduch může zabránit řádnému odvodu kondenzátu (tlak vzduchu působí proti směru proudění kapaliny. 
V takovém případě je doporučeno se vyvarovat užití dvojitého sifonu a odvod kondenzátu by měl být ideálně rovný nebo alespoň bez ostrých 
ohybů.

4.5 PŘIPOJENÍ POTRUBÍ 
 
Zařízení by mělo být připojeno ke kruhovému vzduchotechnickému potrubí s průměrem odpovídajícím průměru připojovacích hrdel nacházejí-
cích se na jednotce. Při návrhu je nutné zohlednit tlakové ztráty potrubí a maximální možnou externí tlakovou ztrátu, při které je jednotka schop-
na dodávat požadované množství vzduchu. Připojovací hrdla jednotky neplní tlumicí funkci (může docházet k přenosu vibrací). Z tohoto důvodu 
je doporučeno osadit do potrubí příslušné tlumicí elementy tak, aby bylo přenosu vibrací zamezeno.

17ITENG

10. ELECTRICAL CONNECTIONS
The identification plate indicates the type of power supply , the motor current installed and the maximum current 
consumption of the fans. The fans of this series are standard single-phase, three-speed. The electrical connections 
must be performed by qualified personnel in compliance with current regulations.
FOR ANY FAN PROVIDED THE SPECIAL ELECTRICAL WIRING. CLARIFICATION OR FOR ANY DOUBT FOR ELECTRICAL 
CONNECTION, BEFORE THE WRONG WAY, OR CONTACT THE INSTALLER OR DIRECTLY BROFER.
BROFER NOT BE DETERMINED DIRECTLY RESPONSIBLE IF THE WIRING WILL BE DONE INCORRECTLY CAUSING DAM-
AGE OR MALFUNCTION OF THE MACHINE.
CONNECTION DIAGRAM BELOW.

RE

12. AERAULIC CONNECTIONS
The duct connections should be made   through circular ducts with the same diameters as those provided on the ma-
chine. The technical sizing of the ducts will still be carried out as function of the plant and of the pressure of the heat 
recovery unit. The machine is not equipped with anti-vibration joints internal joints on the attack so we recommend 
preparing these ducts in order to avoid any vibration.

13. VERIFICATION OF CURRENT CONSUMPTION
At full speed , check that the current consumption complies with the limits of the plate expressed in the case of abnor-
mal consumption turn off the fan and contact our support department.
WARNINGS:
•	 ALL WIRING AND ELECTRICAL COMPONENTS USED FOR THE INSTALLATION MUST COMPLY WITH THE REGULATIONS 

IN FORCE;
•	 THE POWER LINE MUST BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE;
•	 WIRING MUST BE DONE BY QUALIFIED TECHNICIANS ELECTRICIANS;
•	 THE CURRENT CONSUMPTION MUST COMPLY AS SET OUT IN THE DATA PLATE

11. HYDRAULIC CONNECTIONS
The drain must be connected by means of a suitable siphon, ensur-
ing that it is free and the rubber has not impediments and obstruc-
tions.

4.6 OVĚŘENÍ SPOTŘEBY PROUDU 
 
Při maximálním výkonu ověřte, že spotřeba elektrického proudu koresponduje s hodnotou uvedenou na typovém štítku jednotky. V případě 
neshody vypněte zařízení a kontaktujte vašeho lokálního partnera zastupujícího naši společnost.

!
POZOR!
• všechny použité elektrické komponenty musí být v souladu s platnými normami a předpisy
• elektrické vedení musí být v souladu s platnými normami a předpisy
• elektrické zapojení smí být provedeno pouze osobou k tomu způsobilou a řádně proškolenou
• reálná spotřeba elektrického proudu musí korespondovat s hodnotou uvedenou na typovém štítku

S2 [mm] = p x 0,75
p - tlaková ztráta ventilátoru v mmH2O  
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5. PROVOZ A ÚDRŽBA
 
 
5.1 PROVOZ 
 
Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že proudění vzduchu nebrání žádné překážky a že se veškeré klapky nachází v požadovaných 
pozicích. Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že je elektrické připojení provedeno v souladu a lokálními předpisy a že je správně 
připojen odtok kondenzátu. Zkontrolujte, zda se uvnitř stroje nenachází žádné cizí předměty a zda jsou správně připojeny všechny elektrické 
kabely. V průběhu chodu zařízení neotevírejte servisní dveře a nestrkejte ruce dovnitř zařízení. Za tímto účelem je jednotka opatřena samolepka-
mi a bezpečnostními značkami.

5.2 ÚDRŽBA 
 
Produkt je navržen za účelem maximálního usnadnění úkonů souvisejících s pravidelnou údržbou a obsluhou zařízení. Jakékoliv práce na 
zařízení by měly být prováděny pouze osobou k tomu způsobilou a proškolenou. V případě nutnosti servisního zásahu, který vyžaduje zásah do 
zařízení, kontaktujte lokálního partnera zastupujícího naši společnost. V případě jakýchkoli pochybností týkajících se správného chodu zařízení 
(anomálie v průběhu chodu atd.) kontaktujte lokálního partnera zastupujícího naši společnost, který Vám poskytne potřebné informace a technic-
kou podporu při řešení problému.

Pro dlouhodobé zajištění správné funkce jednotky je doporučeno provádět pravidelnou údržbu/kontrolu. Doba, po jejíž uplynutí je doporučeno 
provádět kontrolu vybraných komponent, je závislá na způsobu užívání zařízení a čistotě vzduchu, který je v přepravován.

Ventilátory:  Kontrola po uplynutí 500 pracovních hodin, v případě potřeby je doporučeno očistit ventilátor od případných nahromaděných nečis-
tot. Dále pak je vhodné zkontrolovat, že se v prostoru ventilátoru nenachází žádní cizí předměty. 

Filtry: Zevrubná kontrola zhruba každých 20 dní. Prach z filtrů je možno vyčistit proudem vzduchu proti směru proudění vzduchu při standardním 
provozu. 

Je také doporučeno pravidelně kontrolovat rekuperační výměník a v případě potřeby jej vyčistit. Pro čistění použijte proud stlačeného vzduchu a 
v případě potřeby vhodný antibakteriální roztok.

!
POZOR!
Před započetím jakýchkoliv prací na zařízení se 
ujistěte, že je odpojeno od zdroje elektrického 
napětí!

6. TECHNICKÁ POMOC
Široká síť našich poboček zaručuje dostatečnou technickou pomoc. Pokud je zjištěna na zařízení jakákoliv porucha, kontaktujte kteroukoliv naši 
pobočku. Jakákoliv manipulace se zařízením osobami nepatřícími k vyškolenému servisnímu personálu způsobí, že nebude moci být uplatněna 
záruka. 
 
V případě jakýkoliv dotazů týkajících se produktů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti UNIVENT CZ s.r.o. nebo na některého z našich 
obchodních zástupců. 

7. ODSTAVENÍ Z PROVOZU 
Pokud neplánujete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vrátit jej zpět do původního obalu a skladovat jej na suchém, bezprašném místě.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nedodržením těchto instrukcí. 

Naše společnost si vyhrazuje právo na modifikaci výrobků bez předchozího upozornění. 

8. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE
  Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se 

zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším 
místě nakládání s odpady.

V případě jakýkoliv dotazů se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti UNIVENT CZ s.r.o. nebo na některého z našich obchodních 
zástupců.
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9. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamační formulář 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplněného reklamačního 
formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti UNIVENT CZ s. r. o. nebo jiná osoba určená společností 
UNIVENT CZ s. r. o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti UNIVENT CZ
s. r. o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace (oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměnou výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je 
výlučně na oprávněném pracovníkovi společnosti UNIVENT CZ s. r. o.

A) Povinné údaje k reklamaci:
(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Osoba (název společnosti) uplatňující reklamaci:

Kontaktní osoba (statutární orgán, zmocněná osoba):

Telefon: E-mail:

Předmět reklamace (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo): 

Číslo faktury / daňového dokladu (napište číslo):       Číslo dodacího listu:

Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy:

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro posouzení vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím doložte povinné přílohy k přijetí reklamace 
dokladující nákup zboží a správné elektrické zapojení dle návodu: 

Faktura / doklad o zaplacení: ANO  NE  
Dodací list: ANO  NE 
Fotodokumentace zapojeného přístroje a elektrického zapojení dodána přílohou:      ANO  NE  

Důležité upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost 
UNIVENT CZ s. r. o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny v souladu se 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zboží bylo/bude předáno k reklamaci (zaškrtněte způsob): externí doprava osobně na pobočce 

V (místo): Dne (datum):

verze: 12.1.2019
UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, IČ: 65416171, DIČ: CZ65416171 

Kupující (společnost či osoba uvedená na faktuře):

Jméno a příjmení: Podpis:

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a 
s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti UNIVENT CZ s. r. o.
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Reklamační formulář 

B) Doplňkové informace: Vyplňujte pouze v případě zájmu o objednání servisního zásahu na
místě instalace

Zákazník vyplní, pouze pokud má zájem o servisní zásah na místě. O provedení nebo odmítnutí servisního zásahu 
na místě rozhoduje pověřený pracovník firmy UNIVENT CZ s.r.o.

Povinné údaje k servisnímu zásahu na místě:
(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)
Název projektu / akce (stavební, developerská či jiná):

Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon):

Místo kontroly (přesná adresa):

Parkování v místě?:     ANO NE Kde nejlépe zaparkovat?:

(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.) 

Upřesnění umístění (objekt, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd…):

Zprovoznění provedl UNIVENT?: ANO NE
Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu:

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím a posouzení podmínek výjezdu 
doložte povinné dokumenty ohledně správného elektrického zapojení dle návodu:

Schéma zapojení: ANO  NE  
Výchozí revizní zpráva: ANO  NE  
Technická zpráva pro VZT zařízení ANO NE 
Kompletní protokol o zaregulování: ANO  NE  

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se 
neuskuteční. V případě, že výjezd a servisní zásah nejsou podle rozhodnutí pověřeného pracovníka servisu předmětem 
záruční opravy nebo za zjištěné vady společnost UNIVENT CZ s. r. o. neodpovídá, či se na ně nevztahuje záruka za 
jakost, zákazník se zavazuje uhradit servisní zásah dle platného Sazebníku servisních prací společnosti UNIVENT CZ 
s. r. o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu provedených prací.

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s Všeobecnými obchodními 
podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti UNIVENT CZ s. r. o.

V (místo): Dne (datum):

Jméno a příjmení: Podpis:

verze: 12.1.2019
UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, IČ: 65416171, DIČ: CZ65416171
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PŘÍLOHA 1 – EKODESIGN

název výrobce BROFER

typové označení RDCD 25  + RDB

SEC klima mírné chladné teplé

SEC [kWh / (m²a)] -37,12 -75,10 -13,60

třída SEC A A+ E

deklarovaná typologie RVU obousměrné

typ pohonu vícerychlostní pohon

typ systému ZZT rekuperační

tepelná účinnost ZZT ¹ 88,7%

maximální průtok [m³/h] ² 160

maximální elektrický příkon [W] 60

hladina akustického výkonu [dB(A)] ³ 49

referenční průtok [m³/h] 4 112

referenční tlakový rozdíl [Pa] 50

SPI [W/m³/h] 5 0,25

faktor řízení 1

maximální vnitřní netěsnost [%] 6 6,7

maximální vnější netěsnost [%] 6 6

internetová adresa www.vmcbrofer.it

ENERGIA   ЕНЕРГИЯ   ΕΝΕΡΓΕΙΑ   ENERGIJA   ENERGY   ENERGIE   ENERGI

2016 1254/2014

A

AA
B

49
dB

C
D
E
F
G

160  m³/h 

RDCD 25

1 – účinnost dle EN13141-7:2020 při referenční hodnotě 
     průtoku
2 – při externí tlakové ztrátě 100 Pa
3 – při referenční hodnotě průtoku

4 – referenční hodnota průtoku odpovídá 70% maximální hod-  
      noty průtoku při ext. tlak. ztrátě 50 Pa dle EN13141-7:2010
5 – dle EN13141-7:2010 při referenční hodnotě průtoku
6 – dle EN13141-7:2010

Ekodesign 
Dle směrnice (EU) N°1253/2014 červenec 2014 

Požadované informace (Příloha 5)


